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KOMUNIKAT Nr 8/W/2018

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zninie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie stwierdzenia braku przydatnosci wody do spozycia
z Wodociggu w Tonowie, zaopatrujacego miejscowosci: Tonowo, Swiatkowo, Zrazim, czesé
miejscowosci Zerniki.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zninie na podstawie sprawozdan z badan probek
wody pobranych z w/w Wodociagu informuje, iz stwierdzit, ze jakos¢ wody nie spetnia wymagari
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) ze wzgledu na przekroczenie
parametrycznych wartosci bakterii grupy coli.

W zwigzku z powyzszym stwierdzony zostal brak przydatno$¢ wody do spozycia.

Poprawa jakosci wody uzalezniona jest od skutecznogci prowadzonych przez zarzadzajacego
dziatan naprawczych.

Zarzadzajacy wodociagiem — Zaktad Ushug Miejskich w Janowcu Wielkopolskim na czas
unieruchomienia stacji wodociagowej w Tonowie zapewnia wodg o whasciwej jakosci z innego
zr6dla tj. ze stacji uzdatniania wody w Obiecanowie.

Powyzszy komunikat obowiazuje do czasu odwolania.
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